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1.7 rurociąg tłoczny OD100 RDR11 ∅ 75x6,8 mm
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teren istn. ±0,00=293,71 m.n.p.m

rura osłonowa stalowa ∅ 345 mm

rura nadfiltrowa ∅ 225  x 10,9 mm

otwór rozpoznawczy ∅ 438 mm do gł 10 m

otwór rozpoznawczy ∅ 311 mm do gł. 100 m

IIII 1.8.11

-67,00=226,71 m.n.p.m poziom montażu sondy

1.9

linka stalowa nierdzewna

podwieszenia pompy
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istn. rura osłonowa stalowa

w korku wodoszczelnym

przepust kablowy

rura PCV dn 80 do zabetonowania

przepust rurociagu tłocznego

rura PCV 315x9,2 mm do zabetonowania
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utwardzenie terenu ze spadkiem 2%

wg projektu branży drogowej
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Dopływ wody uzdatnionej

z komór wodnych zbiornika OB.3

PE 100 SDR 17 PN 10 ∅ 160x9,5 mm

PE 100 SDR 17 PN 10 ∅ 90x5,4 mm
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18. Dennica betonowa dla studni ∅2000 o szerokości 2000mm,

grubości ścianek i dna 150mm.

19. Płyta przykrywowa dla studni ∅2000 o wysokości h=200mm.

20. Właz jednoklapowy, nieocieplany, dla przejscia o rozmiarze

800x800mm, z dźwignią zapadkową, mat. odporny na korozję.

21. Kręg wyrównujący (wysokość dopasować na budowie).

22. Spust wody ∅25.

23. Zawór odpowietrzajacy DN25.

24. Łacznik kołnierzowy na bosy koniec rury DN 150.

25. Łacznik kołnierzowy na bosy koniec rury DN 80

26. Hydrant DN 80.

27. Pompa pożarowa, Q=10 l/s, wys. podnoszenia H=29,41m, rozruch

bezpośredni, moc=5,5 kW, 50Hz, 3x380-415V, 13-13,4A, wykonanie

stal nierdzewna, pompa umieszczona w płaszczu.

28. Skrzynka uliczna do zasuwy.

29. Rząpień do odpompowania wody.

PAC-czujnik ciśnienia.

LEGENDA OZNACZEŃ:

1. Właz żeliwny ∅625 klasy min C-250.

2. Kręg wyrównujący ∅625 (wysokość dopasować na budowie).

3. Płyta przykrywowa dla studni ∅1200 o wysokości h= 200mm.

4. Kręgi pośrednie betonowe dla studni ∅1200, łączone za pomocą

uszczelek gumowych (wysokość dopasować w zależności od

wysokości studni).

5. Dennica betonowa dla studni ∅1200 o szerokości 1200mm,

grubości ścianek i dna 150mm.

6. Podbudowa z betonu B-7,5.

7. Podsypka poprzez zastosowanie pospółki.

8. Stopnie złazowe z żeliwa szarego montowane fabrycznie w kręgi

betonowe.

9. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 80.

10. Przetwornik pomiaru przepływomierza elektromagnetycznego w

zabudowie rozłącznej.

11. Zawór zwrotny DN150.

12. Zasuwa odcinająca, kołnierzowa DN150.

13. Międzykołnierzowy zawór zwrotny DN80.

14. Redukcja symetryczna DN 150/80.

15. Przejścia szczelne rurociągów montowane fabrycznie.

16. Podpory wraz z obejmami.

17. Kręgi pośrednie betonowe dla studni ∅2000, łączone za pomocą

uszczelek gumowych (wysokość dopasować w zależności od

wysokości studni).

18. Dennica betonowa dla studni ∅2000 o szerokości 2000mm,
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38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU SPUSTU WODY

Z KOMÓR WODNYCH ZBIORNIKA OB.3.

 ODCINKI Kw3.4 - S11, Kw3.3 - Ss3,

Kw3.2 - Ss2, Kw3.1 - Ss1.



 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

1:

100

500

 FORMAT:

A3

 NR RYSUNKU:

SZ_4

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

 Profil podłużny rurociągu obiektowego kanalizacji sanitarnej.
 Odcinki OB.2 - S9, OB.2 - S10.

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz

 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU OBIEKTOWEGO

KANALIZACJI SANITARNEJ.

 ODCINKI OB.2 - S9, OB.2 - S10.



 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

1:

100

500

 FORMAT:

A4+

 NR RYSUNKU:

SZ_5

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

 Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 Odcinek S9- S1.

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz

 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

KANALIZACJI SANITARNEJ.

 ODCINEK S9- S1.



 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

1:

100

500

 FORMAT:

A4+

 NR RYSUNKU:

SZ_6

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

 Profil podłużny wodociągu magistralnego.
 Odcinki OB.4 - W16, W27-Hp2.

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz

 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

MAGISTRALNEGO.

 ODCINKI OB.4 - W16, W27-Hp2.



 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

1:

100

500

 FORMAT:

A3

 NR RYSUNKU:

SZ_7

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

 Profil podłużny rurociągu ciśnieniowego wody uzdatnionej.
 Odcinek Kw3.1 - OB.4 .

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz
 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU CIŚNIENIOWEGO

WODY UZDATNIONEJ.

 ODCINEK  Kw3.1 - OB.4



 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

1:

100

500

 FORMAT:

A3

 NR RYSUNKU:

SZ_8

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

Profil podłużny rurociągu tłocznego wody uzdatnionej
na cele socjalne budynku technicznego OB.2.

 Odcinek W12 - OB.2.

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz

 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WODY UZDATNIONEJ

NA CELE SOCJALNE BUDYNKU TECHNICZNEGO OB.2.

 ODCINEK W12 - OB.2.



 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

1:

100

500

 FORMAT:

A4+

 NR RYSUNKU:

SZ_9

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

 Profil podłużny rurociągu tłocznego wody uzdatnionej.
 Odcinki OB.2 - Kw3.4, W10 - Kw3.3, W9 - Kw3.2, W8 - Kw3.1.

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz

 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WODY

UZDATNIONEJ.

 ODCINKI OB.2 - Kw3.4, W10 - Kw3.3, W9 - Kw3.2, W8 - Kw3.1.



LEGENDA OZNACZEŃ

Trójnik kołnierzowy

Zasuwa kołnierzowa

Łącznik rurowy kołnierzowy

Hydrant nadziemny

Zwężka redukcyjna kołnierzowa

Króciec  dwukołnierzowy

Łuk kołnierzowy 90°, ze stopką

Blok oporowy, podporowy

Istniejący wodociąg woD100 PVC ∅110

Istniejący wodociąg woD100 PVC ∅110

Projektowany wodociąg  PE 100 SDR 17 ∅160x9,5 mm

Łącznik rurowy kołnierzowy  do rur PE DN 150

Zasuwa kołnierzowa DN 150

z miękkim uszczelnieniem klina

z obudową teleskopową w skrzynce ulicznej

Łącznik rurowy kołnierzowy do rur PVC DN 100

Zwężka redukcyjna kołnierzowa żeliwna DN 150/100

Zasuwa kołnierzowa DN 150

z miękkim uszczelnieniem klina

z obudową teleskopową w skrzynce ulicznej

Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 150/150/150

Łącznik rurowy kołnierzowy do rur PVC DN 100

Zwężka redukcyjna kołnierzowa żeliwna DN 150/100

Zasuwa kołnierzowa DN 150

z miękkim uszczelnieniem klina

z obudową teleskopową w skrzynce ulicznej

Zasuwa kołnierzowa DN 80

z miękkim uszczelnieniem klina

z obudową teleskopową w skrzynce ulicznej

Hydrant nadziemny HP DN 80 z podwójnym zamknięciem

Łuk kołnierzowy 90° żeliwny, ze stopką DN 80

Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN 80

Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN 80

Trójnik kołnierzowy redukcyjny żeliwny DN 150/80/150

Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN 150, L=0,5 m

SCHEMAT WŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU

DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

-

 FORMAT:

A3

 NR RYSUNKU:

SZ_10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

 SCHEMAT WŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU
DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz

 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Inwstycja zlokalizowana na działkach nr ew:  546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1
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STUDZIENKA INSPEKCYJNA Ø315 Z RURĄ TELESKOPOWĄ

 I WŁAZEM LUB WPUSTEM ŻELIWNYM  KLASY B LUB D

Właz lub wpust żeliwny ∅315 klasy B125 lub D400

Rt.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej

Uszczelka

Rura teleskopowa ∅315,

L=375 lub 700 mm

Rura karbowana ∅315 z PP

Uszczelka

Kineta ∅315 z PE lub PP

Rds.

Rzędna dna studni: Rds.= 254.35 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 1.60 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S3, Rdk.= 254.35 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 255.95 [m n.p.m.]
STUDNIA S2

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do istniejącej studni kanalizacji

sanitarnej S1, Rdk.= 254.35 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 256.83 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 1.60 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S6, Rdk.= 256.83 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 258.43 [m n.p.m.]
STUDNIA S5

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S4, Rdk.= 256.83 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 291.20 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 2,00 [m]

Rzędna terenu: Rt.= 293.20 [m n.p.m.]
STUDNIA Sp1

PE ∅110x6,6 mm SDR17,
do studni Ss4, Rdk.= 291.80 [m n.p.m.]

PE ∅110x6,6 mm SDR17,
od komory wodnej Kw3.4 zbiornika OB.3,

Rdk.= 291.55 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 254.57 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 1.60 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S4, Rdk.= 254.57 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 256.17 [m n.p.m.]
STUDNIA S3

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S2, Rdk.= 254.57 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 255.12 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 1.80 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S4, Rdk.= 255.12 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 256.92 [m n.p.m.]
STUDNIA S4

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S2, Rdk.= 255.12 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 258.39 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 2.20 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S7, Rdk.= 258.39 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 260.59 [m n.p.m.]
STUDNIA S6

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S5, Rdk.= 258.39 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 266.89 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 2.20 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S8, Rdk.= 266.89 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 269.09 [m n.p.m.]
STUDNIA S7

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S6, Rdk.= 266.89 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 276.20 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 1.60 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S9, Rdk.= 276.20 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 277.80 [m n.p.m.]
STUDNIA S8

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S7, Rdk.= 276.20 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 287.18 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 1.80 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S10, Rdk.= 287.18 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 288.98 [m n.p.m.]
STUDNIA S9

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S8, Rdk.= 287.18 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 288.50 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 2.72 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od budynku technicznego OB.2,

Rdk.= 289.57 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 291.22 [m n.p.m.]
STUDNIA S10

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S9, Rdk.= 288.50 [m n.p.m.]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni S11, Rdk.= 288.50 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 288.55 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 2.66 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni Ss1, Rdk.= 288.55 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 291.21 [m n.p.m.]
STUDNIA S11

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S10, Rdk.= 288.55 [m n.p.m.]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od budynku technicznego OB.2,

Rdk.= 289.58 [m n.p.m.]
Rzędna dna studni: Rds.= 288.60 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 2.80 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni Ss2, Rdk.= 288.60 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 291.40 [m n.p.m.]
STUDNIA Ss1

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni S11, Rdk.= 288.60 [m n.p.m.]

PE ∅110x10,0 mm SDR11,
od komory wodnej Kw3.1 zbiornika OB.3,

Rdk.= 288.60 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 289.00 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 2.80 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni Ss3, Rdk.= 289.00 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 291.80 [m n.p.m.]
STUDNIA Ss2

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni Ss1, Rdk.= 289.00 [m n.p.m.]

PE ∅110x10,0 mm SDR11,
od komory wodnej Kw3.2 zbiornika OB.3,

Rdk.= 289.00 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 289.40 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 3.05 [m]

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
od studni Ss4, Rdk.= 289.40 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 292.45 [m n.p.m.]
STUDNIA Ss3

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni Ss2, Rdk.= 289.40 [m n.p.m.]

PE ∅110x10,0 mm SDR11,
od komory wodnej Kw3.3 zbiornika OB.3,

Rdk.= 289.40 [m n.p.m.]

Rzędna dna studni: Rds.= 289.80 [m n.p.m.]
Głębokość studni Gł.= 3.20 [m]

PE ∅110x6,6 mm SDR17,
od przelewu wody ze studni Sp1,
Rdk.= 291.75 [m n.p.m.]

Rzędna terenu: Rt.= 293.00 [m n.p.m.]
STUDNIA Ss4

PVC ∅160x4,7 mm SDR34 SN8,
do studni Ss3, Rdk.= 289.80 [m n.p.m.]

PE ∅110x10,0 mm SDR11,
od komory wodnej Kw3.4 zbiornika OB.3,

Rdk.= 289.80 [m n.p.m.]

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE

STUDNI PVC Ø315 mm

 INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

 ADRES  INWESTYCJI:

 PRZEDMIOT RYSUNKU:

 STADIUM:

PB

 SKALA:

-

 FORMAT:

A2

 NR RYSUNKU:

SZ_11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 DATA:

07.2017 r.

 AA

 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

 NR UMOWY:

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B,

tel.: +48 17 250 25 19,

 fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

-

 REWIZJA NR:  DATA:  WYKONAŁ:  PRZEDMIOT  REWIZJI:

 Rysunki szczegółowe studni PVC Ø315 mm

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

 BRANŻA:

GRUPA MGGP

TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

 GŁÓWNY

 PROJEKTANT:

 mgr inż. Krzysztof Ceglarz

 PDK/0098/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

 SPRAWDZIŁ:

 OPRACOWAŁ:

 mgr inż. Andrzej Trzyna

 mgr inż. Grzegorz Wilk

 S-175/85

Instalacyjno - inżynieryjna w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych

- -

- -

 Patryk Wysowski

- -

 mgr inż. Ewa Wojdyła
 OPRACOWAŁ:

 OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYŻOWA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".
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w miejscowości Strzyżów, gm. Strzyżów

Jednostka ewidencyjna:  181904_4 Strzyżów
Obręb:   0001 STRZYŻÓW OBR.1




























	Arkusze i widoki
	Rys.1 T

	Arkusze i widoki
	SZ_10


